
Energiespuerméiglechkeeten an der 
Baussebeliichtung





Beispill Däitschland:

Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame 
Maßnahmen (Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung -
EnSikuMaV)

§8 a: Die Beleuchtung von öffentlichen Nichtwohngebäuden und Baudenkmälern von 
außen mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung ist untersagt.

§11: Für Unternehmen: Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender 
Werbeanlagen ist von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages untersagt. 



Ausgangslag:

Eng gesetzlech virgeschriwwen Beliichtungspflicht fir Gemengen gëtt et net. Och den Ruff
no enger verkéiersecherungspflicht vun der Gemeng begrënnt keng Stroossebeliichtung.
D’Existenz vun enger Norm (ILNAS-EN 13201; DIN 67523) ass keen Grond fir
d’Erfuerdelechkeet vun enger Strossebeliichtung, well die Normen keng Ausso maachen, op
beliicht muss ginn, ma nëmmen RECOMMANDATIOUNEN ginn fir d’Auslegung an
d’Gestaltung. An der Rietsspriechung orientéiert een sech ewer nawell gären un Normen als
„Stand vun der Technik“.



Ausgangslag:

D’Entscheedung, Stroossebeliichtung nuets ze bedreiwen oder auszeschalten läit am
Ermiessen an och Verantwortung vun der Gemeng. Am Fall vun enger rechtlecher
Ausenanersetzung wärt am Eenzelfall ze préifen sinn, op d’Gemeng hierer
Verkéierssecherungspflicht nokomm ass, ma awer och den Verkéiersteilnehmer sech der
Situtation entspriechent verhalen huet.

*Zum Schluss vun der Présentatioun hunn ech en puer Etuden zum Thema „Liicht an Secherheet“



Mat ILNAS-EN 13201 gëtt eng Gläichméissegkeet virgeschriwwen, 
domat ass de facto et AUSGESCHLOSS, datt all 2. Luucht ausgemaach gëtt.

Et kann an därf een awer aneschters Energie spueren:

Entweder mat Dimming, do dierf dann zu gewëssen Zäiten em 2 Beliichtungsklassen 
erofgedimmt ginn, dëst ausserhallef der Haaptverkéierszäit déi vun der Gemeng 
festzesetzen ass. (LED ass awer leider dofier Viraussetzung)



Et kann an därf een awer aneschters Energie spueren:

Komplett Nuetsoofschaltung, gängeg Praxis an D an F (1 Stonn bréngt 8% op d’Joer)

Objektbeliichtungen ausmaachen,  Stéchwuert Kierch, Centre Culturel.....



Präiswert Léisung fir Objektbeliichtungen :



Im Durchschnitt liegt der Anteil der Strassenbeleuchtung
der Mitgliedsgemeinden des Naturpark Our bei etwa 19%
des Gesamtverbrauchs an elektrischer Energie.

Anbei einige theoretische Massnahmensvorschläge :



Massnahmenvorschlag 1:

Nachtabschaltung

*zwischen 22h und 5h

* Leuchtenbestand unverändert

Jährlicher Energieverbrauch: -60,83%

Massnahmenvorschlag 2:

Umrüstung gesamt auf LED:

* Ohne Leistungsreduzierung

Jährlicher Energieverbrauch: -46,72%

Massnahmenvorschlag 3:

Umrüstung gesamt auf LED:

* Mit Leistungsreduzierung

* -60% zwischen 22h und 5h

Jährlicher Energieverbrauch: -66,17%

Massnahmenvorschlag 4:

Umrüstung gesamt auf LED:

* Nachtabschaltung zw. 22h und 5h

Jährlicher Energieverbrauch: -79,13%

Massnahmenvorschlag 5:

Umrüstung gesamt auf LED:

* Steuerung Licht nach Bedarf (2h pro Nacht)

* Ist natürlich nur bedingt einsetzbar

Jährlicher Energieverbrauch: -90,74%



Virdrunn:
Quecksëlwerdampflamp 125W
Systemleeschtung 140W
Faarwtemperatur 4200°K
Faarwwiedergabindex 50

Praxis-Beispill 1: Ersatz vun 26 Glackeluuchten :



Dono:
Nei Käpp mat LED 
Systemleeschtung 21W
Faarwtemperatur 3000°K
Faarwwiedergabeindex 80
Leeschtungsreduzéierung -50% -> 22h-5h

Praxis-Beispill 1: Ersatz vun 26 Glackeluuchten :



Joeresverbrauch virdrunn :
140W x 26pcs x 4,100h = 14,924 kWh (+/- 3.2t CO2).

Joeresverbauch dono :
21W x 26pcs x 50% x 2555h + 21W x 26pcs X 1555h = 1.546 kWh
Erspuernis: 89.6%
2,87t CO2 / Joer
2 200 EUR / Joer

Invest : 11.000 EUR TTC - Subsid FCE 2.600 EUR = 8.400 EUR -> ROI < 4 Joer

Praxis-Beispill 1: Ersatz vun 26 Glackeluuchten :



Praxis-Beispill 2: Installatioun vun 10 neie Luuchten bei

engem Aussiedlerhaff:

Lph: 6m
Lpa: 25m
Philips LUMA 13W mat 2x Zhaga



Energieverbrauch :

Duerchschnëttlech Brenndauer pro Nuecht : 1 h

13W x 10 pcs x 1h x 365 jours = 47,45 kWh / Joer
-> 7,81 EUR / Joer

Entsprëcht den Energiegehalt vun etwa 5 Liter Heizuelech.

Praxis-Beispill 2: Installatioun vun 10 neie Luuchten bei

engem Aussiedlerhaff:







D'Liicht mécht d'Nuecht NET méi sécher, mä mir hänken un där Iddi, well déi

richteg Léisunge komplex sinn.

Verschidde Studien hunn den Afloss vum Liicht op d'Sécherheet iwwerpréift. De

britesche Statistiker Paul Marchant an déi däitsch Architektin, Kriminologin an fréier

Polizistin Dunja Storp sinn vun deenen mannsten iwwerzeegt.

Déi meescht si methodologesch schwaach, vill froe lokal Awunner iwwer hir

perséinlech Erfahrungen amplaz vun Daten aus der Policestatistik ze kucken, also

evaluéieren se d’Empfanne vun der Sécherheet amplaz der realer Sécherheet. Et feelt

u Vergläichsdaten, sief et e proppere Vir-an-No-Vergläich oder e Verglach mat de

Nopeschgemengen. Zudeem widderspriechen d'Studien sech och. Heiansdo mécht

d'Liicht et besser, mol méi schlëmm, heiansdo ännert sech näischt.



Verkéierssecherheet:

Hei huet sech an de leschte Joeren awer eppes geännert, gutt geplangte Studien ginn

op d'mannst a Groussbritannien duerchgefouert. D'LANTERN Etude (Steinbach et

al., 2015) huet d‘Policestatistiken aus 69 engleschen a waliser Grofschaften a

Relatioun zu Verkéiersaccidenter tëscht 2000 an 2013 analyséiert. Sou gouf keen

Ënnerscheed tëscht Nuechtsoofschaltung, Leeschtungsreduzéierung an den

Randstonnen, wäiss oder orange Luuchten a Relatioun zu Verkéiersaccidenter

festgestallt.

Eng Analyse vu Stroossenaccidenter a Groussbritannien tëscht 2004 an 2013 huet och

keng Reduktioun am ganze Land duerch d‘Installatioun vun neier Stroossebeliichtung

gewisen (Marchant et al., 2020). En direkte Verglach vu Quartiere mat an ouni

Installatioun vun LED-Beliichtung huet souguer eng Erhéijung vun de

Verkéiersaccidenter an de Quartiere gewisen, wou hell Luuchten installéiert waren.



Verkéierssecherheet:

Eng weltwäit Analyse vu Verkéiersaccidenter (Vecino-Ortiz et al., 2022), publizéiert

am „ The Lancet“ als Deel vun den Nohaltege Entwécklungsziler, zitéiert als

wichtegst Ursaachen vun Verkéiersaccidenter iwwregends: exzessiv

Geschwindegkeet, Alkoholmëssbrauch a fehlend Sécherheetsgurter oder Helmer.

Stroossebeliichtung gëtt net emol ernimmt.

Interessant ass och d'Empfehlung vum Däitsche Verkéierssécherheetsrot e.V. vun

2003. Si fuerdert e verstäerkten Asaz vu hellfaarwege Flächen a reflektive Kleeder.

Zum Thema Stroossebeleuchtung liest een hei:

"Verbesserungen an der Markéierung an der Ausrüstung vun der Strooss op der anerer

Säit si wahrscheinlech kontraproduktiv, well se engersäits en negativen Effekt op

d'Vitesse vun de Gefierer hunn - am Duerchschnëtt géif méi séier gefuer ginn! – an op

der anerer Säit géifen se de Foussgänger nach méi an den Hannergrond drécken.



Mä wéi ass et mat der Kriminalitéit? 

D'LANTERN Etude (Steinbach et al., 2015) analyséiert och d‘Policestatistike fir

verschidde Verbrieche tëscht 2010 an 2013. Et huet eng Erhéijung an e puer

Quartieren an eng Ofsenkung an Anerer stattfonnt. D'Iwwerfäll goungen liicht erop

bei deelweisem Ofschalten, während Abréch, Autosdéifställ an Iwwerfäll op

Passanten zeréckgoungen. Landeswäit huet sech gewisen, datt eng Ofsenkung vun

der Nuetsbeleuchtung zu enger Ofsenkung vun der Kriminalitéit féiert.

Eng Suivistudie, méi genau d‘Polizeistatistik vun der Thames Valley Police tëscht

2004 an 2013, huet keng Erhéijung vun der Kriminalitéit duerch Nuetsoofschaltung

fonnt, dogéint awer eng Ofsenkung vun Autosabbréch an Autosdéifstall festgestallt.

(Tompson et al., 2022). D'Auteuren ginn dovun aus, datt Autosdéif d'Luucht fir hir

Aarbecht brauchen.



Mä wéi ass et mat der Kriminalitéit? 

An d’Abréch an Häiser, laut der däitscher Policestatistik, geschéien haaptsächlech am

Dag (85%) wou keen doheem ass, well d’Awunner e Risiko fir Abriecher sinn.

D'Daten ënnerstëtzen also net d'Ausso datt méi Liicht méi Sécherheet bedeit.
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